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1. Contrôles annuels – Choix du domaine 

− Le visiteur ouvre son application OKAPI : 
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− Et affiche l’interface d’OKAPI où sont répertoriés les domaines d’ouvrages disponibles : 

 

− Il lui suffit alors de sélectionner le domaine « Lits Arrêt » : 
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− Pour que l’interface des visites OKAPI s’ouvre sur les 12 lits d’arrêt répertoriés : 

 

o Sélectionnez le Lit d’arrêt en cours de contrôle pour éditer la page de garde de la 
visite : 

• En mode Paysage : 
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• En mode Portrait : 

 

2. Ouvrage et conditions de visite 

− Au niveau du Lit d’Arrêt lui-même, vous pouvez apporter les modifications suivantes : 
o Ajouter une ou plusieurs photos, en utilisant le bouton : 
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o Renseigner la Structure, la Longueur, la Largeur : 

• En activant la zone à renseigner : 

 

• Et en utilisant le clavier virtuel : 
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• Ou en choisissant l’information dans une liste prédéfinie : 

 

− Au niveau de la visite, vous pouvez renseigner : 
o Les conditions de visite : 

 

• En utilisant le bouton : 
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• Et en renseignant les Conditions atmosphériques, les Intervenants et les 
Moyens utilisés : 

 

o Les conclusions de visite : 

 

• En activant l’éditeur de texte. 

3. Eléments du Lit d’Arrêt 

Les éléments du Lit d’Arrêt à contrôler sont listés dans le PV de visite associé. 
− Activez le bouton : 
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− Pour ouvrir le PV de visite structuré du Lit d’Arrêt : 
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− Vous pourrez le dérouler ou utiliser la recherche directe pour ajouter un élément 
d’ouvrage pour lequel relever, noter, décrire un désordre et lui associer des photos : 

 

Remarque… 
Ajouter une photo à chaque désordre relevé pour le localiser. 



   

 

Contrôle annuel des lits d’arrêt du réseau ESCOTA 
Copyright TWS 2017 

 Page 10/16 

 

3.1 Présignalisation 

− Structures disponibles : 

 

− Système de notation : 
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− Notation : 

 

− Désordres relevés : 
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− Ou absence de présignalisation : 

 

3.2 Dispositifs de retenue 

− Structures disponibles : 
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− Désordres relevés : 

 

3.3 Balises 

− Structures disponibles : 
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− Désordres relevés : 

 

3.4 Plaquettes 

− Désordres relevés : 
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− Ou absence de plaquette : 

 

3.5 Lit 

− Désordres relevables : 
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− Désordres relevés : 

 

3.6 Signalisation horizontale 

− Structures disponibles : 
o A préciser 
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